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A lépcsőházi nyílászárók cseréjével nem járó felújítás esetén nem jogszabályi elvárás a 
lépcsőházi füstelvezetés utólagos kiépítése. Figyelembe kell venni ugyanakkor a felújításra 
vonatkozó pályázat elvárásait is: ezek között szerepelhet a lépcsőház füstelvezetésének 
kialakítása. 
Abban az esetben, ha a felújításra vonatkozó pályázat előírja a lépcsőházi füstelvezetés 
kialakítását vagy korszerűsítését, akkor azt meg kell oldani a hatályos előírásoknak megfelelő 
módon.  
Ha a pályázat nem tartalmaz a füstelvezetésre vonatkozó kitételt, akkor az átalakítás 
mértékéből, köréből, továbbá abból kell kiindulni, hogy a meglévő állapotnál nem lehet 
tűzvédelmi szempontból kedvezőtlenebb a cserét követő kialakítás, ideértve a nyílásfelületet, 
a nyílásszöget, a működtetési lehetőségeket.  
 
A tényleges elvárásokat a következő táblázat foglalja össze. 
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A táblázat 4. oszlop 4. cellája szerinti, elégséges megoldásoknál célszerűbb és nagyobb 
biztonságot nyújt a füstelvezetés hatályos előírások szerinti kialakítása, emiatt javasoljuk az 
OTSZ-nek megfelelő füstelvezető szerkezetek választását, az alábbiakra való törekvést: 
 a füstelvezető felületek elhelyezése minél kedvezőbb legyen (pl.: a lépcsőház ablakai 

közül a felső ablakokat alakítsák ki füstelvezető felületként), 
 a füstelvezető felületek kialakítása minél nagyobb mértékű füstmennyiség kilépését tegye 

lehetővé (pl.: a geometriai lehetőségekhez képest a lehető legnagyobb átfolyási 
tényezővel rendelkező megoldást válasszák; több nyílászárót alakítsanak ki 
füstelvezetőként). 

A nyitásszög kérdésben említett növelésénél célszerű arra figyelni, hogy bukóablak 
alkalmazása esetén a nyitási szög növelése 60 0 felett már nem befolyásolja (nem növeli) 
érdemben az átfolyási tényezőt. A legfelső ablak(ok)on kívül további, alsóbb szinten beépített 
ablakok füstelvezetésbe bevonásáról – az említett szempontok figyelembe vételével – 
egyedileg kell dönteni. 
 
A lépcsőház bejárati ajtaját nem tekintjük légpótló szerkezetnek tekintettel arra, hogy a 
létesítéskor nem vonatkozott légpótlási követelmény a lépcsőházra. Ennek megfelelően nem 
kell ellátni nyitószerkezettel a bejárati ajtót, elegendő a - használati igényből adódóan 
biztosított - kézi nyithatóság. 
 


